
PIWNICA 

4

3

POWIERZCHNIA KONDYGNACJI: 769,6m

2

LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI: 10 os.;

LEGENDA:

- LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU;

- GAŚNICA;

- HYDRANT WEWNĘTRZNY;

- POMIESZCZENIA, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PALNE GAZY TECHNICZNE;

2

1

1

1

PLAN EWAKUACJI

ZAWÓR GŁÓWNY WODY ZIMNEJ

DLA CZĘŚCI LABORATORIUM

INST. GAZU

ZIEMNEGO DO

PALNIKÓW

MAGAZYN

ODPADÓW

CHEMICZNYCH

ZAWÓR GŁÓWNY

WODY CIEPŁEJ

WĘZEŁ CIEPLNY

ZAWÓR GŁÓWNY WODY ZIMNEJ

DLA CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ



PARTER 

winda

111

2 12

POWIERZCHNIA KONDYGNACJI: 777,6m

2

LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI: 33 os.;

LEGENDA:

- LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU;

- GAŚNICA;

- HYDRANT WEWNĘTRZNY;

- PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU;

- POMIESZCZENIA, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PALNE GAZY TECHNICZNE;
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PLAN EWAKUACJI

GŁÓWNY KUREK

INSTALACJI GAZOWEJ

INST. GAZU

ZIEMNEGO DO

PALNIKÓW

INST. GAZU

ZIEMNEGO DO

PALNIKÓW

INST. GAZU

ZIEMNEGO DO

PALNIKÓW
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DRZWI P.POŻ.

BUTLA Z

DWUTLENKIEM

WĘGLA



I PIĘTRO 

winda

61 2

2

4

POWIERZCHNIA KONDYGNACJI: 799,4m

2

LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI: 44 os.;

LEGENDA:

- LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU;

- GAŚNICA;

- HYDRANT WEWNĘTRZNY;

- POMIESZCZENIA, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PALNE GAZY TECHNICZNE;

2

PLAN EWAKUACJI

2 1
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INST. GAZU

ZIEMNEGO DO

PALNIKÓW

INST. GAZU

ZIEMNEGO DO

PALNIKÓW

INST. GAZU

ZIEMNEGO DO

PALNIKÓW

INST. GAZU

ZIEMNEGO DO

PALNIKÓW

INST. GAZU

ZIEMNEGO DO

PALNIKÓW

INST. GAZU

ZIEMNEGO DO

PALNIKÓW

INST. GAZU

ZIEMNEGO DO

PALNIKÓW

BUTLA Z

AZOTEM



II PIĘTRO 

winda

1
2

2

4

3

POWIERZCHNIA KONDYGNACJI: 781,4m

2

LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI: 43 os.;

LEGENDA:

- LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU;

- GAŚNICA;

- HYDRANT WEWNĘTRZNY;

- POMIESZCZENIA, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PALNE GAZY TECHNICZNE;
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PLAN EWAKUACJI

1

INST. GAZU

ZIEMNEGO DO

PALNIKÓW

INST. GAZU

ZIEMNEGO DO

PALNIKÓW

INST. GAZU

ZIEMNEGO DO

PALNIKÓW

INST. GAZU

ZIEMNEGO DO

PALNIKÓW

INST. GAZU

ZIEMNEGO DO

PALNIKÓW

BUTLA Z

AZOTEM

BUTLA Z

AZOTEM



III PIĘTRO 

winda

1

1 5

1 1

12

3

1
1

POWIERZCHNIA KONDYGNACJI: 465,5m

2

LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI: 24 os.;

LEGENDA:

- LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU;

- GAŚNICA;

- HYDRANT WEWNĘTRZNY;

- POMIESZCZENIA, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PALNE GAZY TECHNICZNE;

2

PLAN EWAKUACJI

1

2

3

1

BUTLA Z

HELEM

3 PUNKTY

POBORU

ARGONU

2 PUNKTY

POBORU

ACETYLENU

BUTLA Z

HELEM

1 PUNKT

POBORU

ARGONU

BUTLA Z

HELEM I

METANEM

BUTLA Z

HELEM

BUTLA Z

TLENKEIM

WĘGLA

DRZWI STANDARDOWE

PRZESZKLONE

INSTALACJA ACETYLENU W PRZESTRZENI PODSUFITOWEJ


